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Tasarım
Tarih

Yapım

Tarih

PANO BAĞLANTI ŞEMASI

KONU

SERİ NO:

Sayfa : 1

OTOMATİK KAPI KONTROL
ÜNİTESİ

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7

RL1 RL2

P00    yukarıda bekleme zamanı 0-99sn

P01    0 otomatik  1 manuel çalışma seçimi

P02    çalışma zaman ayarı 0-99sn

P03    0 yukarı zaman aktif  1 pasif

P04    0 pasif  1 yukarı giriş step çalışma seçimi

parametreler

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 1 2 3 321

321 4

NR S T U V W

M
380VAC

FREN

FREN
DİYOTU

NOT:Fren diyotu motor
yanına montaj yapılmalıdır.

N

kırmızı kırmızı

siyah

siyah

N

STP     acil stop basılı

FTS     fotoseli ve bağlantılarını kontrol edin

ER1     limit siviçleri kontrol edin

 hata mesajları

durum göstergesi

kapı açık

kapı kapalı

kapı arada

kapı açılıyor

kapı kapanıyor

KL1 KL2 KL3

KL4

KL5

KL1 1   FAZ BESLEME
2   NOTR

KL2
2   AÇ KONTAKTÖR
3   KAPA KONTAKTÖR

1   NOTR

KL3 1   NOTR
2   220VAC KIRMIZI LAMBA ÇIKIŞI
3   220VAC YEŞİL LAMBA ÇIKIŞI

KL4 1  STOP BUTONU GİRİŞİ
2  AÇ BUTONU GİRİŞİ
3  KAPA BUTONU GİRİŞİ
4  COM

KL5 1  FOTOSEL KONTAK GİRİŞİ
2  COM
3  UST LİMİT GİRİŞİ
4  COM
5  ALT LİMİT GİRİŞİ
6  MANYETİK/PP/ AÇ GİRİŞİ
7  0VAC
8  24VAC

PP= BAS AÇ BAS DUR BAS KAPA  GİRİŞİ


